
　

望ましい整備
（[2]出⼊⼝）・（[16]案内設備までの経路）

２）⾜元灯 望ましい整備（[4]階段）

設備機器 町⽥市福祉のまちづくり条例 対応概要

電波にてシグナルエイドへ電波を送信し、⾳声案内を⾏う。
検知エリアに⼊るとセンサーにより⾳声案内を⾏う。

メインエントランスと
1F・2Fの共⽤トイレ⼊⼝に設置

便房の扉を閉じた状態で全ての便房から点滅が⼗分に識別できるように設置

１）誘導鈴⼜は⾳声誘導装置

⾮常照明にて必要な明るさの確保⾮常照明と併せて適宜、むらがなく通⾏に⽀障のない明るさとする。

４）光警報装置
望ましい整備（[8]便所）

必要な整備（[28]緊急時の設備・施設）

⼊⼝部分と便座横に⾳声案内を⾏う器具の設置

望ましい整備（[8]便所）３）⾳声案内装置 1F・2Fの共⽤の多⽬的トイレに設置

1F・2Fの共⽤の多⽬的トイレに設置
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設備機器 町⽥市福祉のまちづくり条例 概要 対応

７）点滅誘導灯・誘導⾳響装置 必要な整備（[28]緊急時の設備・施設）

⾮常⽤呼出ボタンは転倒時に届く位置か紐でも操作可能なもの。
確認ランプ付き呼出ボタン、廊下標⽰ランプ、事務所警報盤の設置。

５）トイレ呼出(多⽬的トイレ)

６）トイレ呼出(⼀般トイレ) 望ましい整備（[8]便所） ひもで操作できるものか、転倒時にも⼿が届く位置に設置

各階の最終避難⼝に設置

望ましい整備（[8]便所）

避難経路に点滅誘導灯及び誘導⾳響装置を設ける

多⽬的トイレに便座付近と転倒時でも操作できる位置に⾮常呼出ボタンの
設置

町⽥市：⼀般トイレには設置不要
東京都：各トイレ⼊⼝⼀箇所ずつ
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