
 資料５ 

町田市バイオエネルギーセンター消防訓練の実施について（報告） 

   

火災発生時は、防火戸やシャッターが締まります。この状況を想定して、消防設備の点検

にあわせて、防火戸及びシッターの使い方および作動時の避難経路を確認することを目的

に実施しました。 

 

１ 訓練実施日   ２０２４年１２月５日（木）１６時から１７時まで 

  

２ 今回の訓練の目標  防火戸とシャッターの使い方を覚える。 

 

３ 参加者     ４０名（管理棟内職員） 

 

４ まとめ  

火災発報時は、自動的に防火戸と防火シャッター

が締まります。シャッターは障害物を感知すると止ま

る仕組みになっています。管理棟内の防火シャッター

の下には障害物は置かれていませんので問題なく全

閉になることを確認できました（写真右）。 

防火戸の使い方について、実際に戸を閉めて、ハン

ドルを回して防火扉を開けました。防火戸は、脚を上

げてまたぐ必要があり（破線内）、多少注意が必要で

す。 

 

５ 次回の消防訓練（２０２５年６月頃実施予定） 

次回の消防訓練では、防火戸を閉めた状態で避難訓練を行います。 

今後も、消防設備の取り扱い方法を確認し、定期的に訓練していきま

す。 
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